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LỜI NÓI ĐẦU 

Trạm điện phân phối đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống truyền tải điện 

năng đến người sử dụng. Do sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống năng lượng điện quốc 

gia và nhu cầu sử dụng điện trong xã hội ngày càng lớn đi cùng với sự phát triển về 

kinh tế. Dẫn đến ngày càng xuất hiện nhiều nhà máy điện và trạm biến áp có công suất 

lớn cùng với mạng lưới phân phối điện phức tạp. Việc giải quyết đúng đắn các vấn đề 

kinh tế – kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng và vận hành chúng sẽ mang lại lợi ích 

không nhỏ đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với ngành điện công nghiệp 

nói riêng. Để đảm bảo cho việc cung cấp điện được tốt đòi hỏi phải xây dựng được 

một hệ thống điện gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng hoạt động 

một cách thống nhất với nhau. Trong đó trạm phân phối với biến áp trung gian đóng 

vai trò rất quan trọng vì muốn truyền tải điện năng đi xa hoặc giảm điện áp xuống thấp 

cho phù hợp nơi tiêu thụ ta dùng biến áp là kinh tế và thuận tiện nhất. 

Việc điều hành và giám sát các trạm điện phân phối yêu cầu số lượng nhân công rất 

lớn. Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tự động hóa, giám sát quá trình đã ứng 

dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong công nghiệp, đời sống xã hội. Luận văn: “NGHIÊN 

CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CHO TRẠM ĐIỆN PHÂN PHỐI 

SỬ DỤNG SCADA”. Luận văn tập trung nghiên cứu  ứng dụng mạng SCADA thực 

hiện điều khiển giám sát các thông số của trạm điện phân phối. Nâng cao tính tự động 

hóa trong hoạt động vận hành, giám sát trạm điện phân phối. Giảm nhân công trong 

quá trình vận hành hoạt động trạm. Nội dung của bản thuyết minh được chia thành 04 

chương: 

 Chương 1: Tổng quan về trạm điện phân phối 

 Chương 2: Mạng SCADA ứng dụng trong trạm điện phân phối 

 Chương 3: Thiết bị logic khả trình PLC Siemen ứng dụng trong hệ  SCADA 

 Chương 4. Thiết kế - thi công tủ SCADA cho trạm phân phối 
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Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối  

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SCADA VÀ TRẠM ĐIỆN PHÂN PHỐI 

1.1. Giới thiệu về hệ thống điện Việt Nam 

Hệ thống điện Việt Nam hiện nay được quản lý và điều hành bởi Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam (EVN). Mô hình hệ thống điện có thể chia thành ba khâu chính gồm: Phát 

điện, truyền tải và phân phối. 

 Khâu phát điện: Bao gồm các nhà máy điện như thủy điện, nhiệt điện, phong 

điện, thực hiện biến đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng. Các nhà 

máy điện thuộc quyền quản lý của Tổng công ty phát điện 1, 2, 3, một số thuộc  

EVN, một số khác thuộc các đơn vị ngoài ngành điện như Tập  đoàn dầu  khí 

Việt Nam, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam. 

 Khâu truyền tải: Bao gồm các hệ thống trạm biến áp 500 kV, 220 kV và hệ 

thống lưới truyền tải, có chức năng truyền tải điện năng tới các vùng khác nhau. 

 Khâu phân phối: Bao gồm các hệ thống điện các trạm 110 kV, 35 kV, 22 kV, 

các trạm điện phân phối, khách hàng và hệ thống lưới phân phối. Đây là khâu 

cuối cùng trong việc cung cấp điện tới người tiêu dùng. Các trạm phân phối 

thuộc quyền quản lý của các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Trung, Nam… 

 Hệ thống truyền tải điện: 

Hiện đang sử dụng 4 cấp điện áp đó là các cấp điện áp: 500kV, 220kV, 110kV và 

66kV. Tuy nhiên chỉ còn một số nơi rất ít sử dụng cấp điện áp 66kV và trong tương lai 

gần cấp điện áp này sẽ không được sử dụng cho truyền tải điện ở Việt Nam. Công tác 

vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện chủ yếu do 4 Công ty truyền tải điện 

đảm nhiệm chủ yếu, tuy nhiên trong thực tế  hiện nay vẫn có một số đường dây truyền 

tải điện và TBA 110kV, 66kV do các Điện lực quản lý vận hành và bảo dưỡng. 

Công ty truyền tải điện 1 có trụ sở đóng tại Hà Nội, quản lý vận hành và bảo dưỡng 

toàn bộ lưới điện có cấp điện áp 500kV, 220kV và một số đường dây 110kV, TBA 

110kV thuộc địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra. Các Điện lực ở Bắc Miền Trung và 

Miền Bắc quản lý các đường dây và TBA 110kV trở xuống. 

Công ty truyền tải điện 2 có trụ sở đóng tại Đà Nẵng, quản lý toàn bộ các đường dây 

và TBA có cấp điện áp 500kV, 220kV và hầu hết các đường dây và TBA có cấp điện 

áp 110kV thuộc địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum. 

Công ty truyền tải điện 3 đóng tại Nha Trang, quản lý toàn bộ các đường dây và 

TBA có cấp điện áp 500kV, 220kV và đa số các đường dây và TBA có cấp điện áp 

110kV từ Bình Định vào đến Cam Ranh và các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông. 

Công ty truyền tải điện 4 có trụ  sở tại thành phố  Hồ  Chí Minh, quản lý toàn bộ các 

đường dây và TBA có cấp điện áp 500kV, 220kV khu vực Nam Trung bộ (Ninh 

Thuận trở vào), Miền Nam và Lâm Đồng. Các Điện lực từ các tỉnh Ninh Thuận trở  

vào đa số quản lý các đường dây và TBA110kV trở xuống. 


